
1
KOMUNIKACJA
pow.4,33 m2

2
POM. POMOCNICZE
pow.24,25 m2

3
POM. POMOCNICZE
pow.31,65 m2

4
POM. POMOCNICZE
pow.9,04 m2

5
POM. POMOCNICZE
pow.8,02 m2

6
POM. POMOCNICZE
pow.4,14 m2

7
WYMIENNIKOWNIA
pow.18,74 m2

suma:100,17m2

zestawienie powierzchni:
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INSTALACJA CO RZUT PIWNIC
skala 1:50
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KP 21s-600 [480 mm]

+20 °C
Φwym: 370 W

3 +20 °C
Φwym: 1484 W

1 +20 °C
Φwym: 247 W

2 +20 °C
Φwym: 1157 W

5 +20 °C
Φwym: 356 W

6 +20 °C
Φwym: 308 W

7 +12 °C
Φwym: 0 W

CO1

CO2

ASV-PV 5-25kPa
DN15

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
DN25

ASV-I_GW
3,20 obr.
DN25

15 x 1,0
1484 W

15 x 1,0
2655 W

15 x 1,0
2655 W

18 x 1,0
5966 W

18 x 1,0
5966 W

18 x 1,0
5966 W

18 x 1,0
5966 W

18 x 1,0
5966 W

15 x 1,0
1044 W

15 x 1,0
1044 W

15 x 1,0
1044 W

15 x 1,0
725 W

15 x 1,0
370 W

15 x 1,0
370 W

15 x 1,0
370 W

Wymiana instalacji CO w przedszkolu nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu

Projektant:
upr. nr OPL/0964/POOS/13

Instalacja CO- rzut piwnic
Inst. sanitarne

Adres
inwestycji::

Inwestor:

Branża:

Temat
opracowania :

Tytuł rysunku:Skala: 1:50 RYS.NR.

ul. Romana Dmowskiego 5
Kędzierzyn-Koźle 47-220
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. ROMANA DMOWSKIEGO 5

CO1
marzec.2017r.

M DO U Ł
PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA inż. arch. Tomasz Jurkowski

tel. kom.:  607 555 193
e-mail:  tjurk@tlen.pl

47-224 K-Koźle, ul. Józefa Bema 2E/9

mgr inż. Hanna Fałek

powierzchnia niepodpiwniczona

powierzchnia niepodpiwniczona

powierzchnia niepodpiwniczona


