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WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się 0 udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego na korytarzach, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych
budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn—Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32.

Odpowiadając na pytania zadane przez Wykonawców dotyczących parametrów technicznych
i jakościowych przedmiotu zamówienia, w imieniu Zamawiającego informuję, że wszystkie
dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę oprawy muszą:

l) być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadać funkcję
automatycznego autotestu (AT) oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-
PIB;

2) spełniać wymagania techniczne i jakościowe tożsame lub równoważne z parametrami
określonymi w projekcie technicznym (5 rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji
wraz z opisem) stanowiącym załącznik do niniejszego pisma — dostępnym do wglądu
w siedzibie Zamawiaj ącego;

co stanowi warunek konieczny ich należytego działania w ramach istniejącej infrastruktury
elektrycznej Zamawiającego.

Załącznik — projekt techniczny (5 rzutów poziomych).

Zbigniew Romanowicz


